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Protokol o skuske ¢.

AR-24-KT-015416-01

Nazov a adresa skuSobného laboratoria:
Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.
Robotnicka 820/36, 039 01 Tur¢ianske Teplice

ICO: 53 248 376
Pracovisko:

Skusobné laboratérium Turcianske Teplice
Robotnicka 820/36, 039 01 Turcianske Teplice

tel: 043/490 1562

RegistrationEnviroSK@eurofins.sk, www.eurofins.sk

Obec Hoste
Hoste ¢. 93
925 45 Hoste
SLOVENSKO

Nazov a adresa zakaznika:

Datum prevzatia vzorky: 23.04.2024

Informacie o odbere vzorky:

Datum odberu:

Teplota vzorky pri odbere:

Miesto odberu:

Vzorku odobral:

Metdda odberu:

Postup odberu:

Plan odberu:

Informacie o vzorke:

# Néazov vzorky:
Spdsob uskladnenia:
Material:

23.04.2024
12,3°C
Obec Hoste

Kristian Zacik, Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.

8:15

Datum vykonania skusky: 23.04.2024 - 09.05.2024

SPP-001 Odber pitnych vod (A)
bodova vzorka
Protokol o odbere ¢&.: KZ-23042024-2

104-2024-00014371

Vodojem-vy

Chladnicka 1°C - 5°C

stup

Datum vystavenia protokolu

: 13.05.2024

Pitn& voda - hromadné zasob., rozvodna siet - Uplny rozbor pdl. Vyhlaka MZSR 91/2023 Z.z.

Mikrobiologické skusky
Parameter Jednotka Povolena hodnota Vysledok merania Neistota  SkuSobnametéda H SL TS
merania*

Bezfarebné bicikovce jedince/ml max, 10 0 STN 75 7711 V. - SA

Vlaknité baktérie okrem Fe a Mn jedince/ml <0 0 STN 75 7711 v SA

baktérii

Mikromycéty jedince/ml <0 0 STN 75 7711 v SA

Zivé organizmy jedince/ml <0 0 STN 757711 Vv SA

Mftve organizmy jedince/ml <30 0 STN 757711 V SA

Zelezité a manganové baktérie % <10 0 STN 757712 Vv SA

Abiosestén % <10 1 29%  STN757712 % SA

Clostridium perfringens KTJ/100 ml <0 0 STN EN ISO 14189 \Y SA

Escherichia coli KTJ/100 mi <0 0 STN EN ISO \Y SA
9308-1:2015

Crevné enterokoky KTJ/100 ml <0 0 STN EN ISO 7899-2 \Y SA

Koliformné baktérie KTJ/100 mi <0 0 STNEN ISO V. - SA
9308-1:2015

Kultivovatelné mikroorganizmy pri KTJ/ml <200 0 STN EN I1SO 6222 vV - SA

22°C

Kultivovatelné mikroorganizmy pri KTJ/ml <50 0 STN EN I1SO 6222 vV - SA

36°C

Saprofytické plesne KTJ/ml 3 SPP MB.M.029 SN

Fyzikalne a chemické skusky

Protokol o skuske €. AR-24-KT-015416-01
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Fyzikélne a chemické skusky

Parameter Jednotka Povolena  Vysledok merania Neistota  Princip Skusobna metdda H SL TS
hodnota merania*
Antimén (Sb) gl <10 <1 - ICP-MS LS-PP-CH-85 V. TR A
Arzén (As) gl <10 <1 - ICP-MS LS-PP-CH-85 V. TR A
Bor (B) mg/! <1,5 <0,03 - ICP-OES STNEN ISO 11885 V. TR A
Draslik (K) mg/! 1-10 1,8 16% ICP-OES STNEN ISO 11885 V. TR A
Hiinik (Al) mg/| <0,20 <0,02 - ICP-OES STN EN ISO 11885 V. TR A
Hor¢ik (Mg) mg/! <125 39,2 6% ICP-OES STNEN ISO 11885 V. TR A
Chrém (Cr) gll <50 <1 - ICP-OES STNEN ISO 11885 V. TR A
Kadmium (Cd) gl <50 <0,3 - ICP-OES STN EN ISO 11885 V. TR A
Kadmium (Cd) mg/l <0,0003 - ICP-OES STNEN ISO 11885 TR A
Mangan (Mn) gll <50 <5 - ICP-OES STNEN ISO 11885 V. TR A
Med (Cu) mg/l 2,0 <0,003 - ICP-OES STNEN ISO 11885 V. TR A
Nikel (Ni) ugll <20 <5 - ICP-OES STNEN ISO 11885 V. TR A
Olovo (Pb) gl <10 <1 - ICP-MS LS-PP-CH-85 V. TR A
Ortut (Hg) gl <1,0 <0,1 - ICP-MS LS-PP-CH-85 V. TR A
Selén (Se) ugll <20 <1 - ICP-MS LS-PP-CH-85 V. TR A
Sodik (Na) mg/! <200 15,1 8% ICP-OES STNEN ISO 11885 V. TR A
Striebro (Ag) gll <50,0 <1 - ICP-OES STNEN ISO 11885 V. TR A
Vépnik (Ca) mg/l min, 30 109 6% ICP-OES STN EN ISO 11885 V. TR A
Vépnik a horéik mmol/l 1,1-5,0 4,33 - Vypocet LS-PP-CH-67 V. TR N
Volny chlér mg/l max, 0,3 0,29 20% Spektrofotometria  SPP INO.M.070/B (TM) V. N A
Zelezo (Fe) mg/| <0,2 <0,01 - ICP-OES STNEN ISO 11885 V. TR A
Zinok (Zn) mg/| <0,01 - ICP-OES STNEN ISO 11885 TR A
Absorbancia (254 nm, 1 cm) <0,080 <0,01 - Spektrofotometria ~ SPP INO.M.154 v - SA
Alkalita celkova (KNK 4,5) mmol/l 7,54 - Titracia SPP INO.M.049 - SA
Amonne iény mg/l <0,50 <0,05 - Spektrofotometria  SPP INO.M.064 v - SA
Bromi¢nany Mgl <10,0 <2 - IC-EC SPP INO.M.092 Vv - SA
Celkové kyanidy pgl/l <50 <5 - Spektrofotometria ~ SPP INO.M.021 v - SA
Dusi¢nany mg/! <50 <0,5 - IC-EC SPP INO.M.092 V. - SA
Dusitany mgll <0,50 <0,02 - IC-uv SPP INO.M.092 vV - SA
Farba mg/l <15 <2 - Spektrofotometria ~ SPP INO.M.051 v - SA
Fluoridy mg/! <15 0,13 10% IC-EC SPP INO.M.092 V. - SA
CHSK (Mn) mg/l <30 <0,5 - Titracia SPP INO.M.031 vV - SA
Chlore¢nany mg/l <0,25 <0,05 - IC-EC 8PP INO.M.092 v - SA
Chloridy mg/! <250 26,42 10% IC-EC SPP INO.M.092 V. - SA
Chloritany mg/l <0,25 <0,005 - IC-EC SPP INO.M.092 V. - SA
Chut Prijatelna ** - Senzorické analyza STN EN 1622 - SA
Pach Prijatelny ** - Senzorické analyza STN EN 1622 - SA
pH 65-95 7,54 2% Potenciometria SPP INO.M.006 vV - SA
Rozpustené latky pri 105°C mg/l 543 8% Gravimetria SPP INO.M.057 - SA
Vodivost pri 20°C mS/m <125 74,2 3% Konduktometria 8PP INO.M.007 v - SA
Sirany mg/! <250 65,28 10% IC-EC SPP INO.M.092 - SA
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Fyzikélne a chemické skusky

Parameter Jednotka Povolena  Vysledok merania Neistota  Princip SkiSobna metéda H SL TS
hodnota merania*
Zakal FNU <5 0,02 2% Nefelometria SPP INO.M.052 V. - SA
Benzo(a)pyrén ugl/l max, 0,01 <0,003 * - LC-FLD PN-EN ISO 17993:2005 v - SA
Suma PAU g/l max, 0,1 <0,006 * - LC-FLD PN-EN ISO 17993:2005 vV - SA
Benzén g/l max, 1 <0,25* - HS-GC-MS PN-ISO 11423-1:2002; vV - SA
PN-EN ISO 10301:2002
Chlérbenzén g/l max, 10 <0,25* - HS-GC-MS PN-1SO 11423-1:2002; v - SA
PN-EN ISO 10301:2002
Dichlérbenzény (suma) g/l max, 0,3 <0,25* - HS-GC-MS PN-ISO 11423-1:2002; v - SA
PN-EN 1SO 10301:2002
1,2-Dichléretan g/l max, 3 <0,25 * - HS-GC-MS PN-ISO 11423-1:2002; V. - SA
PN-EN ISO 10301:2002
Vinylchlorid g/l max, 0,5 <0,25* - HS-GC-MS PN-ISO 11423-1:2002; vV - SA
PN-EN ISO 10301:2002
Tetrachloretén ugll - <0,25* - HS-GC-MS PN-ISO 11423-1:2002; - - SA
PN-EN ISO 10301:2002
Trichléretén gl - <0,25* - HS-GC-MS PN-1SO 11423-1:2002; - - SA
PN-EN 1SO 10301:2002
Tetrachléretén a trichloretén g/l max, 10 <0,25* - HS-GC-MS PN-ISO 11423-1:2002; v - SA
PN-EN ISO 10301:2002
Trihalometany suma mg/l max, 0,1 0,00898 - HS-GC-MS PN-ISO 11423-1:2002; vV - SA
PN-EN ISO 10301:2002
Carbendazim ug/l max, 0,10 <0,005 - LC-MS/MS [direct  Internal Method V. - SN
injection - Det +]
Atrazin g/l max, 0,10 <0,005 - LC-MS/MS [direct  Internal Method V. - SN
injection - Det +]
Atrazin, desizopropyl- g/l max, 0,10 <0,005 - LC-MS/MS [direct  Internal Method V. - SN
injection - Det +]
Atrazin, 2-hydroxy- ug/l max, 2 <0,005 - LC-MS/MS [direct  Internal Method V. - SN
injection - Det +]
Atrazin, desetyl- ug/l max, 0,10 <0,005 - LC-MS/MS [direct  Internal Method V. - SN
injection - Det +]
Terbutylazin, desetyl- g/l max, 0,10 <0,005 - LC-MS/MS [direct  Internal Method V. - SN
injection - Det +]
Terbutylazin-desetyl-2-hydroxy ugl/l max, 0,10 <0,005 - LC-MS/MS [direct  Internal Method \Y - SN
injection - Det +]
Simazin, 2-hydroxy- g/l max, 0,10 <0,005 - LC-MS/MS [direct  Internal Method vV - SN
injection - Det +]
Metamitron ug/l max, 0,10 <0,005 - LC-MS/MS [direct  Internal Method V. - SN
injection - Det +]
Metribuzin g/l max, 0,10 <0,005 - LC-MS/MS [direct  Internal Method V. - SN
injection - Det +]
Prometryn g/l max, 0,10 <0,005 - LC-MS/MS [direct  Internal Method V. - SN
injection - Det +]
Propazin g/l max, 0,10 <0,005 - LC-MS/MS [direct  Internal Method vV - SN
injection - Det +]
Simazin ug/l max, 0,10 <0,005 - LC-MS/MS [direct  Internal Method V. - SN
injection - Det +]
Terbutylazin g/l max, 0,10 <0,005 - LC-MS/MS [direct  Internal Method V. - SN
injection - Det +]
Terbutryn g/l max, 0,10 <0,005 - LC-MS/MS [direct  Internal Method V. - SN
injection - Det +]
Alachlor g/l max, 0,10 <0,005 - LC-MS/MS [direct  Internal Method vV - SN
injection - Det +]
Chloridazon, methyl-desphenyl- g/l max, 6 <0,02 - LC-MS/MS [direct  Internal Method V. - SN
injection - Det +]

Protokol o skuske ¢. AR-24-KT-015416-01 Strana  3/5
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Fyzikélne a chemické skusky

Parameter Jednotka Povolena  Vysledok merania Neistota  Princip Skusobna metdda H SL TS
hodnota merania*

Dimethachlor ugl/l max, 0,10 <0,005 - LC-MS/MS [direct  Internal Method V. - SN
injection - Det +]

Flufenacet ug/l max, 0,10 <0,005 - LC-MS/MS [direct  Internal Method V. - SN
injection - Det +]

Metazachlor g/l max, 0,10 <0,005 - LC-MS/MS [direct  Internal Method V. - SN
injection - Det +]

Metolachlor g/l max, 0,10 <0,005 - LC-MS/MS [direct  Internal Method vV - SN
injection - Det +]

S-Metolachlor ug/l max, 0,10 <0,100 - LC-MS/MS [after  Internal Method V. - SN
direct injection - Det
g

Chlorsulfuron ugl/l max, 0,10 <0,005 - LC-MS/MS [direct  Internal Method V. - SN
injection - Det +]

Chlorotoluron g/l max, 0,10 <0,005 - LC-MS/MS [direct  Internal Method V. - SN
injection - Det +]

Desmetyl-isoproturon ugl/l max, 0,10 <0,005 - LC-MS/MS [direct  Internal Method V. - SN
injection - Det +]

Linuron ug/l max, 0,10 <0,005 - LC-MS/MS [direct  Internal Method V. - SN
injection - Det +]

Nicosulfuron ugl/l max, 0,10 <0,005 - LC-MS/MS [direct  Internal Method V. - SN
injection - Det +]

Cyproconazole g/l max, 0,10 <0,005 - LC-MS/MS [direct  Internal Method V. - SN
injection - Det +]

Epoxiconazole g/l max, 0,10 <0,005 - LC-MS/MS [direct  Internal Method V. - SN
injection - Det +]

Prochloraz ugll max, 0,10 <0,02 - LC-MS/MS [direct  Internal Method v - SN
injection - Det +]

Propiconazole ugl/l max, 0,10 <0,005 - LC-MS/MS [direct  Internal Method V. - SN
injection - Det +]

Tebuconazole g/l max, 0,10 <0,005 - LC-MS/MS [direct  Internal Method V. - SN
injection - Det +]

Azoxystrobin g/l max, 0,10 <0,005 - LC-MS/MS [direct  Internal Method V. - SN
injection - Det +]

Chloridazon ug/l max, 0,10 <0,005 - LC-MS/MS [direct  Internal Method V. - SN
injection - Det +]

Etofumesat ugl/l max, 0,10 <0,005 - LC-MS/MS [direct  Internal Method V. - SN
injection - Det +]

Lenacil g/l max, 0,10 <0,005 - LC-MS/MS [direct  Internal Method V. - SN
injection - Det +]

Mesotrione g/l max, 0,10 <0,02 - LC-MS/MS [direct  Internal Method v - SN
injection - Det +]

Pendimethalin ug/l max, 0,10 <0,005 - LC-MS/MS [direct  Internal Method V. - SN
injection - Det +]

Quinmerac ugl/l max, 0,10 <0,005 - LC-MS/MS [direct  Internal Method V. - SN
injection - Det +]

Celkova objemova aktivita alfa Ball max, 0,10 0,07 60% Proporciondlnym ~ STN 757611 kap.4 v - SA
detektorom

Celkovéa objemova aktivita beta Ba/l max, 0,50 0,14 20% Proporcionalnym ~ STN 75 7612 Vv - SA
detektorom

Objemova aktivita Radon 222 Ba/l max, 100 <0,5 - Emanometrické STN 75 7615 kap.2 v - SA
stanovenie

Posudenie suladu / nesuladu

Protokol o skuske €. AR-24-KT-015416-01
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Vysledky merani sledovanych mikrobiologickych a biologickych parametrov analyzovanej vzorky vody su v stlade s limitnymi hodnotami ukazovatelov kvality vody podia
Vyhlasky Ministerstva zdravotnictva SR €.91/2023 Z.z. z 13.marca 2023, ktorou sa ustanovuju ukazovatele a limitné hodnoty kvality pitnej vody a kvality teplej vody, postup pri
monitorovani pitnej vody, manazment rizik systému zasobovania pitnou vodou a manazment rizik domovych rozvodnych systémov.

Vysledky merani sledovanych fyzikélnych a chemickych parametrov analyzovanej vzorky vody st v stlade s limitnymi hodnotami ukazovatelov kvality pitnej vody podfa
Vyhlasky Ministerstva zdravotnictva SR €.91/2023 Z.z. z 13.marca 2023, ktorou sa ustanovuju ukazovatele a limitné hodnoty kvality pitnej vody a kvality teplej vody, postup pri
monitorovani pitnej vody, manazment rizik systému zasobovania pitnou vodou a manazment rizik domovych rozvodnych systémov a Rozhodnutia Uradu verejného
zdravotnictva ¢. OHZP-430-89726-2019 pre limitné hodnoty vybranych nerelevantnych metabolitov pesticidov. Suma pesticidov a relevantnych metabolitov nepresahuje

limitnd hodnotu 0,5 ug/l.

Vysledky merani sledovanych radiologickych ukazovatelov analyzovanej vzorky vody su v stlade s poziadavkami Vyhlasky Ministerstva zdravotnictva Slovenskej republiky
¢.100 z 19.marca 2018 o obmedzovani oZiarenia obyvatelov z pitnej vody, z prirodnej minerainej vody a z pramenitej vody.

Konstatovanie(nia) suladu / nesuladu so $pecifikaciou (alebo poZiadavkami) vychadza z 95% pravdepodobnosti pokrytia pre rozSirend neistotu vysledkov merani, na ktorych

je zaloZené rozhodovacie pravidlo v zmysle dokumentu ILAC-G8:09/2019.

Posudenie stladu / nestladu nie je mozné zamienat za vysledky postdenia zhody vykonané inSpekénym alebo certifikanym organom.

Vysvetlivky: H - hodnotenie TS - typ skusky
V - vyhovuje A - akreditovana skuska vykonana vo vlastnom skiSobnom laboratériu
NE - nevyhovuje N - neakreditovana skuska vykonana vo vlastnom skiSobnom laboratériu
(A) - akreditovany odber SA - akreditovana skuska vykonana subdodavatelsky
(SA) - akreditovany odber vykonany subdodavatelsky SN - neakreditovana skuska vykonana subdodavatelsky
SPP - Standardny pracovny postup (TM) - skusanie mimo laboratoria u zakaznika
ND - danou metodou nedetekovatelné
LOQ, LQ - medza stanovenie metody
KTJ - koléniu tvoriaca jednotka
NM - nevyhnutné mnozstvo
m - najvysSia povolena hodnota pri jednovzorkovom hodnoteni
M, ¢ - "M" je najvysSia povolena hodnota pre pocet vzoriek "c" z 5 pri patvzorkovom hodnoteni
* - roz8irend neistota merania — odberu vzorky a analyzy - ur€ena s koeficientom rozsirenia k=2 (s pravdepodobnostou 95%). Ak vzorku odobral z&kaznik,
neistota odberu nie je k dispozicii.
- roz8irend neistota uvedena v % vyjadruje neistotu z vysledku merania.
** - Prijatelnaly pre spotrebitelov a bez abnormalnych zmien
SL - laboratérium vykonavajice skusku: NZ-Nové Zamky, TR-Turcianske Teplice, RK-Ruzomberok, TV-Trebi$ov
Prehlasenie: Laboratérium nezodpoveda za informacie dodané zakaznikom (#), ktoré mozu mat vplyv na platnost vysledkov. Ak vzorku poskytol zakaznik, vysledky sa

vztahuju ku vzorke, tak ako bola do laboratéria prijata. Meradla a meracie zariadenia pouzité na skisky boli kalibrované alebo overené v zmysle platnych
metrologickych predpisov. Vysledky sa tykaju iba predmetu skiSok a nenahradzaju iné dokumenty napr. spravneho charakteru. Vysledok oznaceny v tomto
protokole ako neakreditovana skiska nie je predmetom akreditacie. Vysledok oznaceny v tomto protokole ako subdodavka je vysledkom merania
subdodavatela na zaklade kontraktu. Protokol méze byt reprodukovany len vo farebnej verzii, vratane vélefiovania do propagaénych materialov a to len s
pisomnym sthlasom sku$obného laboratdria a v rozsahu tohto sthlasu. Akékolvek pozmeriovanie, vyhotovovanie kopii asti skuSobného protokolu je
nepovolené a takyto protokol sa stava automaticky neplatnym. Overenie pravosti a Uplnosti protokolu je mozné na zéklade ziadosti vykonat na pracovisku
skuSobného laboratdria, ktoré je uvedené v zahlavi protokolu — ,Nazov a adresa skuSobného laboratdria“ Laboratérium je akreditované SNAS, ktory je
signatarom EA MLA a ILAC MRA v oblasti akreditacie laboratorii.

Vlysledky analyz elektronicky validoval(i):
Ing. Viera Valkova
Veduca SkuSobného laboratéria Turcianske Teplice

Vlyhotovil: Viktéria Uzsakova . ]
Protokol o skuske schvalil:

Overenie platnosti dokumentu Ing. Viera Valkova

u?- @. Veduca Skisobného laboratéria Turéianske Teplice
«w AKREDITOVANE %

< mgggi?ggfum o [

[<) L

3, SNAS & /T';_/b\,_
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Protokol o skuskeé.: 4426/2024
1. Objednavate® skusok :

Nazov organizacie Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.
Adresa organizacie : Komijaticka 73, 940 02 Nové Zamk
ICO: 5324 8376

2. Ozn&enie zakazky : L24/0490 Cislo objednavky : SK0113629834 zoith 23.04.2024
3. Matrica odobratej vzorky: voda

4. Duh vzorky: pitna voda

5. Dévody odberu a analyzy vzorky: VyhlaSka MZ SR:. 45/2024 Z.z.

6. Udaje o kontrolovanej vzorke :

Miesto odberu :  --- Vzorku odobral : objednavdte
Ozna&enie zdroja : 104-2024-00014371 Datum odberu : 2324120
Evidertnécislo vzorky : 4426/2024 Datum prevzatia vzorky : 25.4.2024

7. Vysledky skusok :

Radiologické ukazovatele

Nazov skusky Ca Urel (%) CAND Cislo registracie Typ
(merana jednotka) (Ba/l) Urel 1s (%) (Bg/l) skusky
Chalfa 0,07 60% 0,04 A/986/2023/0OR® A
CAbeta 0,14 20% 0,1 A/986/2023/OR@® A
CARN222 <0,5 - 0,5 A/986/2023/0RQ) A
Vysvetlivky:

(AO) — akreditovany odber.

S - skiska vykonana externym poskytoliate vykonu skiusky.
Urel (%) - relativna rozSirené neistota pre kyamirmalneho rozdelenia k (1-gama)=1,96, neirajerneistotu vzorkovania.

Urel (%) IS - relativna rozSirenda neistota pre kivamormalneho rozdelenia k (1-gama)=1,96, 2aife neistotu vzorkovania.

CA - objemova aktivita, CAalfa - celkova objemova aktivita alfeCAbeta - celkova objemova aktivita b

CAi - objemova aktivita aktivita i-tého radionuklidu

CAND- najmensia detegovdtea objemova aktivita pre kvantil normalneho rozdele (1-alfa)=k(1-beta)=1,65

(1) Rozhodnutie o registracii sluzby dolezitejlatliska radianej ochrany na stanovenie radiologickych ukazdeat&vality pitnej,
pramenitej a mineralnej vody Regionalneho Uradejuého zdravotnictva v Banskej Bystrici¢tslo spisu : A/986/2023/ORO.
Poznamky:

Uvedené vysledky sa ¥ahuju ku vzorke, ako bola dodana. Laboratérium dpaweda za informéacie o vzorke, ktoré poskytol zaka
Protokol o skiuSke mo6ze byeprodukovany len kompletny a Ziadna jeéhd’ nesmie by pouzitd bez suhlasu laboratéria

k propaganym alebo publikénym Gelom.

8. Dopliiujuce informacie :

Miesto vykonu skisky: INGEO-ENVILAB, s.r.0., Divizchémie a mikrobiolégie, Bsicka 16, 010 01 Zilina
Protokol vypracoval :  S¢kova Anna

Odchylky, doplnky alebo vynimky oproti normovangfiske: -

Datum vykonania skuSok : 25.4.2024- 6.5.2024 Datunamial protokolu : 6.5.2024
Pcet listov protokolu : 1

Protokol schvalil: Mgr. Klincova Monika
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