‘\‘\\n|u’,,?’

§

>>>§<<’

$¥ eurofins ESNAS

Reg. No. 749/S-406

)

Environment Testing

o

” N
’/"l'uln\“\\

Protokol o skuske &.  AR-24-T-01905301 |l [HAINNNHNAMIINI

Nazov a adresa skuSobného laboratdria: Nazov a adresa zakaznika:
Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. Obec Hoste
Robotnicka 820/36, 039 01 Turéianske Teplice Hoste €. 93
ICO: 53 248 376 925 45 Hoste
Pracovisko: SLOVENSKO

Skusobné laboratérium Turéianske Teplice
Robotnicka 820/36, 039 01 Turcianske Teplice

tel: 043/490 1562
RegistrationEnviroSK@eurofins.sk, www.eurofins.sk

Datum prevzatia vzorky: 13.05.2024 Datum vykonania skusky: 13.05.2024 - 06.06.2024 Datum vystavenia protokolu: 06.06.2024
Informacie o odbere vzorky:

Déatum odberu: 13.05.2024 10:45
Teplota vzorky pri odbere: 13,2°C
Miesto odberu: Obec Hoste
Vzorku odobral: Kristian Zagik, Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.0.
Postup odberu: bodové vzorka
Plan odberu: Protokol 0 odbere €.: KZ-13052024-6
Informacie o vzorke: 104-2024-00017170
# Nazov vzorky: Vodojem-vystup
Spdsob uskladnenia: Chladnicka 1°C - 5°C
Material: Pitna voda
Fyzikalne a chemické skusky
Parameter Jednotka Povolena  Vysledok merania Neistota  Princip Skusobna metdda H SL TS
hodnota merania*
Teplota °C - 10,7 - Termometria 8PP INO.M.170 (TM) - Nz A
Kyselina chléroctova pgll - <1 - LC-MS/MS [direct  Internal Method - - SA
injection]
Kyselina dichléroctova ugll - <1 - LC-MS/MS [direct  Internal Method - - SA
injection]
Kyselina trichléroctova g/l - <1,00 - LC-MS/MS [direct  Internal Method - - SA
injection]
Kyselina bromoctova ug/l - <1 - LC-MS/MS [direct  Internal Method - - SA
injection]
Kyselina dibrémoctova ugll - 1 - LC-MS/MS [direct  Internal Method - - SA
injection]
Kyseliny halooctové suma ygll <60,0 1 - Viypocet Internal Method vV - SN

Posudenie suladu / nesuladu

Vysledky merani sledovanych fyzikalnych a chemickych parametrov analyzovanej vzorky vody st v sulade s limitnymi hodnotami ukazovatelov kvality vody podla Vyhlasky
Ministerstva zdravotnictva SR €.91/2023 Z.z. z 13.marca 2023, ktorou sa ustanovuju ukazovatele a limitné hodnoty kvality pitnej vody a kvality teplej vody, postup pri
monitorovani pitnej vody, manazment rizik systému zasobovania pitnou vodou a manazment rizik domovych rozvodnych systémov.

Konstatovanie(nia) suladu / nesuladu so $pecifikaciou (alebo poziadavkami) vychadza z 95% pravdepodobnosti pokrytia pre rozsirenu neistotu vysledkov merani, na ktorych
je zalozené rozhodovacie pravidlo v zmysle dokumentu ILAC-G8:09/2019.
Posudenie stladu / nesuladu nie je mozné zamieat za vysledky postdenia zhody vykonané inSpekénym alebo certifikatnym organom.
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H - hodnotenie

V - vyhovuje

NE - nevyhovuje

(A) - akreditovany odber

(SA) - akreditovany odber vykonany subdodavatelsky
SPP - standardny pracovny postup

Vysvetlivky:

TS - typ skusky

A - akreditovana skuska vykonana vo vlastnom skusobnom laboratériu

N - neakreditovana skuska vykonana vo vlastnom skiSobnom laboratoriu
SA - akreditovana skuska vykonana subdodavatel'sky

SN - neakreditovana skuska vykonana subdodavatelsky

(TM) - skii$anie mimo laboratéria u zakaznika

Prehlasenie:

ND - danou metodou nedetekovatelné
LOQ, LQ — medza stanovenie metody
KTJ - koléniu tvoriaca jednotka
NM - nevyhnutné mnozstvo
m - najvy3Sia povolena hodnota pri jednovzorkovom hodnoteni
M, ¢ - "M" je najvysSia povolena hodnota pre pocet vzoriek "c" z 5 pri patvzorkovom hodnoteni
* - roz$irena neistota merania — odberu vzorky a analyzy - uréena s koeficientom rozsirenia k=2 (s pravdepodobnostou 95%). Ak vzorku odobral zakaznik,
neistota odberu nie je k dispozicii.
- roz$irena neistota uvedena v % vyjadruje neistotu z vysledku merania.
** - Prijatelnaly pre spotrebitelov a bez abnormainych zmien
SL - laboratérium vykonavajuce skusku: NZ-Nové Zamky, TR-Turéianske Teplice, RK-Ruzomberok, TV-TrebiSov

Laboratérium nezodpoveda za informacie dodané zakaznikom (#), ktoré mdzu mat vplyv na platnost vysledkov. Ak vzorku poskytol zakaznik, vysledky sa
vztahuju ku vzorke, tak ako bola do laboratoria prijata. Meradld a meracie zariadenia pouzité na skisky boli kalibrované alebo overené v zmysle platnych
metrologickych predpisov. Vysledky sa tykaju iba predmetu skiSok a nenahradzaju iné dokumenty napr. spravneho charakteru. Vysledok oznaceny v tomto
protokole ako neakreditovana skuska nie je predmetom akreditacie. Vysledok oznageny v tomto protokole ako subdodévka je vysledkom merania
subdodavatela na zaklade kontraktu. Protokol mdze byt reprodukovany len vo farebnej verzii, vratane vélefiovania do propagaénych materialov a to len s
pisomnym sthlasom sku$obného laboratdria a v rozsahu tohto sthlasu. Akékolvek pozmefiovanie, vyhotovovanie képii Casti skusobného protokolu je
nepovolené a takyto protokol sa stava automaticky neplatnym. Overenie pravosti a tplnosti protokolu je mozné na zaklade Ziadosti vykonat na pracovisku
skusobného laboratdria, ktoré je uvedené v zahlavi protokolu — ,Nazov a adresa skiSobného laboratéria“ Laboratorium je akreditované SNAS, ktory je
signatarom EA MLA a ILAC MRA v oblasti akreditacie laboratorii.

Vysledky analyz elektronicky validoval(i):

Viyhotovil: Viktéria Uzsakova

Ing. Viera Valkova
Veduca Ski$obného laboratéria Turcianske Teplice

Protokol o skuske schvalil:
Ing. Viera Valkova

Overenie platnosti dokumentu ‘b‘\"‘ 6(_ Veduica Skugobného laboratéria Turgianske Teplice
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